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2-Leiter 1,5 mm²
Brandschutzkabel

(max. Kabellänge bis 1 km)

Optionale
Cat-5 Anschlussdose

Cat-5 FTP oder zwei
4-Leiter 1,5 mm²

Brandschutzkabel
(max. Länge bis 200 Meter)

CCU-16 
Hauptkontrollstelle

(bis zu 16 Linien)

SCU-16 
Nebenstelle

(max. 7 pro CCU-16)

ECU 
Tischkontrollstelle

(32, 64 oder 128 Linien)

3 A
  gesicherte 

  Stichleitung 

Cat-5 FTP oder zwei 4-Leiter
1,5 mm² Brandschutzkabel
(max. 200 meter pro Link)

Die max. Distanz zwischen 
CCU und der letzten SCU

beträgt 800 Meter.

Außenstation
Typ A

Eine typische SigTEL Installation - Notrufsystem

CCU-16 und SCU-16 benötigen
 LC2 oder LC3 Linienkarten

Außenstation
Typ A

Außenstation
Typ B

Außenstation
Typ B


